M/ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA aC

acreditagdo
Leiria — L3

L0501
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se a verificacao da qualidade da agua da rede publica, através de analises periodicas na torneira do consumidor, segundo o ISO/IEC 17025

Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autori aEntidade dos Servigos de Aguas e Residuos (ERSAR). Ensales

ZONA DE ABASTECIMENTO: SANTA CATARINA

L UGARES: Lagoa, Arrabal, Soutocico, Chainga, Mourbes, Barreiria, Casal da Estortiga, Cova Alta, Donairia, Fazarga, Gordaria, Loureira, Magueigia, Pedrome, Pinheiria, Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Sirois, Sobral,
: Ulmeiro, Vale Faria, Vale Maior, Vale Tacéo.

PERIODO: 01/10/2023 - 31112/2023

Parametros com valor paramétrico (valor maximo ou minimo
fixado para cada um dos parametros a controlar)

TOTAL ANALISES
Resultados obtidos
A o Valor paramétri
N.2 Anlises obrigatdias % de Anlises Parametrice. e anaises NeAndlises  %deandlisesem  Ne de andlises % Andlises

) " realizadas . . revistas realizadas falta
Previstas Realizadas Minimo Méximo L conformes conformes

Parametro

Controlo de Rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes (Numero/100mi) 6 6 100 0 0 0 6 | 6 | 0 | 6 | 100,0
Escherichia coli (NGmero/100ml) 6 6 100 0 0 0 6 | 6 | 0 | 6 | 100,0
Cloro residual (mg/l CI2) 6 6 100 026 06 -

Controlo de Rotina 2 (CR2)
Cheiro (Fator diluigéo a 25°C) 2 2 100 <1 <1 3 2 2 0 2 100,0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2 2 100 110 120 2500 2 2 0 2 100,0
Cor (mg/l PtCo) 2 2 100 <5 <5 20 2 2 0 2 100,0
Enterococos (Nimero/100ml) 2 2 100 0 0 0 2 2 0 2 100,0
Nimero de colénias a 36°C (Namero/ml) 2 2 100 0 0 slalteragao
Nimero de colénias a 22°C (Namero/ml) 2 2 100 0 0 slalteragao
pH (Unidades de pH) 2 2 100 8,0 (19°C) 8,1(20°C) 65-95 2 2 0 2 100,0
Sabor (Fator diluigdo a 25 °C) 2 2 100 <1 <1 3 2 2 0 2 100,0
Turvagao (UNT) 2 2 100 <040 <040 4 2 2 0 2 100,0

Controlo de Inspegéo (CI)
Aluminio (ug/l Al) 2 2 100 22 40 200 2 2 0 2 100,0
Antiménio (ug/l Sb) 1 1 100 <0,50 <050 10 1 1 0 1 100,0
Arsénio (ug/l As) * 1 1 100 <0,50 0 10 1 1 0 1 100,0
Azoto amoniacal (mg/l NH4) 1 1 100 <0,04 <004 0,50 1 1 0 1 100,0
Benzeno (ug/l) * 1 1 100 <0,30 <030 10 1 1 0 1 100,0
Benzo(a)pireno (ug/l) 1 1 100 <0,002 <0,002 0010 1 1 0 1 100,0
Boro (mg/l B) 2 1 1 100 <0,0200 <0,0200 15 1 1 0 1 100,0
Bromatos (ug/l BrO,)? 1 1 100 <3,00 <3,00 10 1 1 0 1 100,0
Cadmio (ug/l Cd)? 1 1 100 <0,50 <050 50 1 1 0 1 100,0
Calcio (mg/l Ca) 1 1 100 13 13 -
Carbono Organico Total (TOC) (mg/L C) 0 0 0 0 0 slalteragao anormal 0 0 0 0 0,0
Chumbo (ug/l Pb) 1 1 100 <20 <20 10 1 1 0 1 100,0
Cianetos (ug/l CN)* 1 1 100 <5,00 <500 50 1 1 0 1 100,0
Cloretos (mg/I CI) * 1 1 100 <750 <750 250 1 1 0 1 100,0
Clostridium  perfringens (Namero/100ml) 2 2 100 0 0 0 2 2 0 2 100,0
Cobre (mg/l Cu) 1 1 100 005 005 20 1 1 0 1 100,0
Cromio (ug/l Cr) 1 1 100 <20 <20 50 1 1 0 1 100,0
1,2-Dicloroetano (ug/) 1 1 100 <0,10 <010 30 1 1 0 1 100,0
Dureza total (mg/l CaCOs) 1 1 100 45 45 -
Ferro (ug/l Fe) 1 1 100 <20 <20 200 1 1 0 1 100,0
Fluoretos (mg/l F) 2 1 1 100 <0,100 <0,100 15 1 1 0 1 100,0
Magnésio (mg/l Mg) 1 1 100 28 28 -
Manganés (ug/l Mn) 1 1 100 <4 <4 50 1 1 0 1 100,0
Mercirio (ug/l Hg) ? 1 1 100 <0,200 <0,200 10 1 1 0 1 100,0
Niquel (ug/l Ni) 1 1 100 <50 <50 20 1 1 0 1 100,0
Nitratos (mg/l NO;) 2 1 1 100 2,30 2,30 50 1 1 0 1 100,0
Nititos (mg/l NO,) 1 1 100 <0,020 <0,020 0,50 1 1 0 1 100,0
Oxidabilidade (mg/l O) 1 1 100 07 07 50 1 1 0 1 100,0
Selénio (ug/ Se) * 1 1 100 <2,00 <2,00 20 1 1 0 1 100,0
Sodio (mg/l Na) 2 1 1 100 581 581 200 1 1 0 1 100,0
Sulfatos (mg/l SO,)? 1 1 100 110 11,0 250 1 1 0 1 100,0
Tetracloroeteno (ug/l) 2 1 1 100 <0,10 <0,10 -
Tricloroeteno (ug/l) 1 1 100 <10 <10 -
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ugl) 2 1 1 100 <1,0 <10 10 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0
Tri-halometanos total (THM) (ug/l) 1 1 100 <3 (Maior LQ) <3 (Maior LQ) 100 1 | 1 | 0 | 1 | 100,0
Cloroférmio (ug/l) 1 1 100 27 27 -
Dibromoclorometano (ug/l) 1 1 100 4 4 -
Bromodiclorometano (ug/l) 1 1 100 12 12 -
Bromoformio (ugfl) 1 1 100 <3 <3 -~
Hidrocarbonetos aromaticos policiclicos (HAP) (ug/l) 1 1 100 <0,005 (Maior LQ) | < 0,005 (Maior LQ) 0,10 1 1 0 1 100,0
Benzo(b)fiuoranteno (ug/l) 1 1 100 <0,005 <0,005 0,10 1 1 0 1 100,0
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) 1 1 100 <0,004 <0,004 0,10 1 1 0 1 100,0
Benzo(ghi)perileno (ug/l) 1 1 100 <0,002 <0,002 0,10 1 1 0 1 100,0
Indeno(123)pireno (ug/l) 1 1 100 <0,004 <0,004 0,10 1 1 0 1 100,0
Pesticidas — total (ug/l) * 1 1 100 <maiordosLQ | < maior dos LQ 0,50 1 1 0 1 100,0
Atrazina (ug/l) 2 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Bentazona (ug/l) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Clorpirifos (ug/l)® 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Desetilatrazina (ugfl) 2 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Desetilsimazina (ug/l) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Desetilterbutilazina (ugf!) 2 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Dimetenamida-P (ug/l) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Dimetoato (ug/l) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Diurao (ug/)* 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Imidaclopride (ug/l) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Linurdo (ug/)® 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
MCPA (ug/l) 2 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Metalaxil-M (ug/l) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Metolacloro (ug/l) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Metribuzina (ugll) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Ometoato (ug/l) 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Oxamil (ugll) 2 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Simazina (ug/l) * 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Terbutilazina (ug/)* 1 1 100 <0,030 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Alfa Total (Bq/l) * 1 1 100 <004 <004 ~ 1 1 0 1 100,0
Dose indicativa total (mSv) * 1 1 100 <0.10 <0,10 0,10 1 1 0 1 100,0

Total 103 103 0 85 85 0 85 100,0
NOTA 1: 4 relativa a averiguagéo das situagdes de incumprimento dos VP: Agua Segura
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: EPAL (percentagem de agua controlada e de boa qualidade) 100
|Avaliacdo de acordo com o Guia de Avaliacdo da qualidade dos servicos de dquas e residuos prestados aos utilizadores (Entidade Requladora dos Servicos de Agua e Residuos) Qualldade do Servigo Boa Q
O Diretor Delegado de Administragéo Data da publicagao no website: 07/03/2024 Avaliacéio
Qualidade do servico boa [98,50;100,00]
Leandro Miguel Gomes de Sousa Qualidade do servico mediana 194.50:98.51
(por delegag@o de competéncias) Qualidade do servico insatisfatéria 00.00:94.501
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WM CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA acreditagdo
Leiria — —_——
LOs01
Verificagéo da qualidade da 4gua da rede publica através de andlises peri6dicas na tomeira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente, a| ISO/IEC 17025
Entidade Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos (ERSAR), em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n° 15212017, de 7 de Ensaics
dezembro, em vigor até 21 de agosto de 2023, legislagéo revogada pelo novo regime juridico da qualidade da 4gua destinada ao consumo humano fixado pelo Decreto-Lei n° 69/2023, de 21 de agosto
ZONADE SANTA CATARINA|
[agoa, Arrabal, Soutocico, Chainga, Mourdes, Barreiia, Casal da Estortiga, Cova Alta, Donairia, Fazarga, Gordaria, Loureira, Magueigia, Pedrome, Pinheiria, Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Sirois, Sobral, Umeiro,
LUGARES: Vale Faria, Viale Maior, Vale Tacao.
PERIODO: 01/07/2023 - 30/09/2023
. e
Resultados obtidos
EErineto N.2 Anslises obrigatorias % de Anlises Valor paramétrico. o angises NeAndlises  %deandlisesem  No de andlises % Andlises
e — realizadas - — previstas realizadas falta conformes conformes
Controlo de Rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes (Nimero/100ml) 6 6 100 0 4 4 6 ‘ 6 | 0 | 6 | 100,0
Escherichia coli (Nimero/100ml) 6 6 100 0 4 4 6 [ 6 | o | 6 | 1000
Cloro residual (mg/l CI2) 6 6 100 <010 06 -
Controlo de Rotina 2 (CR2)
Cheiro (Fator diluigdo a 25°C) 3 3 100 <1 <1 3 3 3 o 3 100,0
c (uSfom a 20°C) 3 3 100 14 157 2500 3 3 0 3 100,0
Cor (mg/l PICo) 3 3 100 <5 <5 20 3 3 o 3 100,0
Enterococos (NGmero/100mi) 3 3 100 4 4 4 3 3 0 3 100,0
Numero de colénias a 36°C (Namero/mi) 3 3 100 0 26 sfalteragéo
Numero de colénias a 22°C (Namero/mi) 3 3 100 0 4 slalteragéio
PH (Unidades de pH) 3 3 100 8021°C) 82(23°C) 65-95 3 3 o 3 100,0
Sabor (Fator diluigao a 25 °C) 3 3 100 <1 <1 3 3 3 o 3 100,0
Turvagéio (UNT) 3 3 100 <040 <040 4 3 3 o 3 100,0
Controlo de Inspecao (CI)
Aluminio (ug/l Al) 3 3 100 30 42 200 3 3 o 3 100,0
Antiménio (ug/l Sb) 0 0 0 0 o 100 o o o o 00
Arsénio (ugll As) 0 0 0 0 o 10 o o 0 o 00
Azoto amoniacal (mg/l NH4) 0 0 4 0 4 050 0 0 0 o 00
Benzeno (ug/l) 0 0 0 0 0 1.0 0 0 0 o 00
(ugh) 0 0 0 0 0 0010 4 0 0 o 00
Boro (mg/l B) 0 0 0 0 0 15@ 0 0 0 0 0.0
Bromatos (ug/l BrO3) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 o 00
Cadmio (ug/l Cd) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 o 00
Calcio (mg/l Ca) 0 0 0 4 4 -
Carbono Organico Total (TOC) (mgL. C) 0 0 0 0 o slalteragao anomal o [ 0 o 00
Chumbo (ug/l Pb) 0 0 4 4 4 10 o o 0 o 00
Cianetos (ug/l CN) 0 0 0 0 4 50 o o 0 o 00
Cloretos (mg/l Cl) 0 0 4 4 4 250 o o 0 o 00
Clostridium _perfringens (Nimero/100mi) 3 3 100 0 0 0 3 3 0 3 100,0
Cobre (mg/l Cu) 0 0 0 4 4 20 4 4 0 o 00
Crémio (ug/l Cr) 0 0 4 4 4 50 o o 0 o 00
1,2-Dicloroetano (ug/l) 0 0 4 4 4 30 o o 0 o 00
Dureza total (mg/l CaCO3) 0 0 4 4 4 -
Ferro (ug/l Fe) 0 4 4 4 4 200 o 0 o 0 00
Fluoretos (mg/l F) 0 0 4 4 0 15 o o o 0 00
Magnésio (mg/l Mg) 0 0 4 4 0 -
Manganés (ug/l Mn) 0 0 4 4 4 50 o o o 0 00
Mercilrio (ug/l Hg) 0 0 4 4 4 1.0 4 4 o 0 00
Niquel (ughl Ni) 0 0 o o 0 20 0 4 o 0 00
Nitratos (mg/l NO3) 0 0 o o 0 50 0 4 o 0 00
Nitrtos (mg/l NO2) 0 0 4 4 0 050 0 0 o 0 00
Oxidabilidade (mg/l 02) 0 4 4 4 o 50 0 0 0 0 00
Selénio (ug/l Se) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0.0
Sédio (mg/l Na) 0 4 4 4 o 200 0 o 0 0 00
Sulfatos (mg/l SO4) 0 4 4 4 [ 250 o o 0 0 00
Tetracloroeteno (yig/l) 0 0 0 0 0 -
Tricloroeteno (gl 0 0 0 0 0 -
Tetracioroeten e Tricloroeteno (ugf) 0 o o o o 10 o [ o [ o [ [ [ 00
Tri-halometanos total (THM) (ug/) 0 o o o o 100 o | o | o | 0 | 00
Cloroformio (ug/) 0 4 4 4 o -
Dibromociorometano (yig/l) 0 0 0 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/l) 0 0 0 0 0 -
Bromoférmio (ugll) 0 0 0 0 0 -
;iui:;‘c;camonems ‘aromaticos policiclicos (HAP) o o o o o 010 o o o o 00
Benzo(b)fluoranteno (ug/l) 0 4 4 4 4 010 4 4 0 0 00
Benzo(k)fluoranteno (ug/) 0 4 4 4 4 010 4 4 0 0 00
Benzo(ghi)perileno (ugll) 0 4 4 4 4 010 4 4 0 0 00
Indeno(123)pireno (ug/l) 0 4 4 4 4 010 4 4 0 0 00
Pesticidas - total (ug/) 0 4 4 4 4 050 4 4 0 0 00
24D 0 4 4 4 4 010 4 4 0 0 00
Bentazona (gl 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Clorpirifos (ugfl) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Desetilterbutilazina (ug/) 0 4 4 4 [ 010 4 4 0 0 00
Dimetenamida-P (ig/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Dimetoato (yig/) 0 4 4 4 [ 010 4 4 0 0 00
Diurdo (ug/l) 0 [ 4 4 o 010 o o 0 0 00
Imidaciopride (ug/) 0 [ 4 4 o 010 o o 0 0 00
MCPA (ug/l) 0 [ 4 4 o 010 o o 0 0 00
Wetolacioro (ug/l) 0 [ 4 4 o 010 o o 0 0 00
Metribuzina (ug/) 0 [ 4 4 o 010 o o 0 0 00
Ometoato (ug) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Oxadiazzo (ugf) 0 4 4 4 o 010 o o 0 0 00
Terbutilazina (ugf) 0 4 4 4 o 010 o o 0 0 00
Alfa Total (Bafl) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 00
Dose indicativa total (mSv) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Rado (Bal) 0 o o o o 500 o o 0 0 00
Total 51 51 0 39 39 0 39 100,0
[noTat: relativa it de dos VP: ‘Agua Segura
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: (percentagem de dgua controlada e de boa qualidade) 1000
NOTA 3: Parametro com Valor Paramétrico alterado: alteragao do VP para 0s paramelros assinalados, em vigor desde o dia 22 de agosto de 2023, com valores fixados pelo Decreto-Lel n°
6912023, de 21 de agosto, revogando o Decreto-Lei n.° 306/2007, de 27 de agosto, com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n° 15212017, de 7 de dezembro, onde o VP para os
parametros_Antiménio. Boro e Selénio era, 5.0 g/l Sb. 1.0 mg/L Be 10 uglt Se
scon o cuase oo g s o ot aos st s st Cuatidade doSenigo Boa 9
O Diretor Delegado de Administragao Data da publicagéo no website: 05/12/2023 Avliacao
Qualidade do senico boa 198.50:100.001
Leandro Miguel Gomes de Sousa Qualidade do senvico mediana 194.50:98.51
(por delogagao de compatércias) Qualidade do senvico insatisfatéria 00.00:94.501

Assinado de forma digital por

LEANDRO MIGUEL  eanbro MIGUEL GOMES DE
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Dados: 2023.12.05 08:26:18 Z
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W"‘I-’_b/ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA acreditagao
eiria — dcreditacag
L0501

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de agosto com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n°152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagéo da qualidade da agua da ISO/IEC 17025
rede piblica, através de andlises periodicas na toreira do consumidor, sequndo o Programa de Controlo da Qualidade da Aqua (PCQA) aprovado pela autoridade (ERSAR). L |
ZONA DE ABASTECIMENTO: SANTA CATARINA BVISAO DE LABORATORIO DE CONTR uALIDADE
L UGARES: Lagoa, Arrabal, Soutocico, Chainga, Mourdes, Barreiria, Casal da Estortiga, Cova Alta, Donairia, Fazarga, Gordaria, Loureira, Magueigia, Pedrome, Pinheiria, Quinta da Sardinha, Santa Catarina da Serra, Sirois,

: Sobral, Ulmeiro, Vale Faria, Vale Maior, Vale Tacao,
PERIODO: 01/0412023 - 3010612023

_ el ey
Resultados obtidos
Parémetro N.2 Andlises obrigatdrias % de Andlises Valor paramétrico. o pniises Ne Andlises deandlisesem N2 de anises % Anslises
S Realizadas realizadas Minimo Méximo previstas realizadas falta conformes conformes

Controlo de Rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes (Numero/100ml) 6 6 100 o o o 6 [ 6 [ o [ 6 [ 100,0
Escherichia coli (Namero/100ml) 6 6 100 o o o 6 [ 6 [ o | 6 | 100,0
Cloro residual (mg/l C12) 6 6 100 0,16 05 -

Controlo de Rotina 2 (CR2)
Cheiro (Fator diluigdo a 25°C) 2 2 100 <1 <1 3 2 2 0 2 100,0
Condutividade (uS/cm a 20°C) 2 2 100 114 115 2500 2 2 0 2 100,0
Cor (mg/l PtCo) 2 2 100 <5 <5 20 2 2 0 2 100,0
Enterococos (Numero/100ml) 2 2 100 0 [ o 2 2 0 2 100,0
Nimero de colénias a 36°C (Ndmero/mi) 2 2 100 o 0 sfalteragao
Nimero de colénias a 22°C (Nimero/mi) 2 2 100 o 0 sfalteragao
PpH (Unidades de pH) 2 2 100 7.9 (23°C) 8,0 (19°C) 65-95 2 2 0 2 100,0
Sabor (Fator diluigéo a 26 °C) 2 2 100 <1 <1 3 2 2 0 2 100,0
Turvagéo (UNT) 2 2 100 <040 <040 4 2 2 0 2 100,0

Controlo de Inspegéo (CI)
Aluminio (pg/l Al) 2 2 100 23 29 200 2 2 [ 2 100,0
Antiménio (ug/l Sb) 2 1 1 100 0 <0,50 50 1 1 0 1 100,0
Arsénio (ug/l As) 2 1 1 100 0 <0,50 10 1 1 0 1 100,0
Azoto amoniacal (mg/l NH4) 1 1 100 <004 <0,04 0,50 1 1 0 1 100,0
Benzeno (ugll) 1 1 100 0 <030 10 1 1 0 1 100,0
Benzo(a)pireno (ug/l) 1 1 100 <0,002 < 0,002 0,010 1 1 0 1 100,0
Boro (mg/l B) 1 1 100 0 <0,0200 1,0 1 1 0 1 100,0
Bromatos (ug/l BrO3) * 1 1 100 0 <3,00 10 1 1 0 1 100,0
Gadnmio (ug/l Cd) 2 1 1 100 0 <050 50 1 1 0 1 1000
Céicio (mgl Ca) 1 1 100 14 14 -
Carbono Organico Total (TOC) (mg/L C) 0 0 0 0 0 Slalteragdo 0 ) 0 ) 00
Chumbo (ug/l Pb) 1 1 100 <30 <3,0 10 1 1 0 1 100,0
Cianetos (ug/l CN) 2 1 1 100 0 <500 50 1 1 0 1 100,0
Cloretos (mg/l CI) 2 1 1 100 0 <7.50 250 1 1 0 1 100,0
Clostridium perfringens (Numero/100ml) 2 2 100 0 0 0 2 2 0 2 100,0
Cobre (mg/l Cu) 1 1 100 0,014 0,014 2,0 1 1 0 1 100,0
Crémio (ug/l Cr) 1 1 100 <20 <20 50 1 1 0 1 100,0
1,2-Dicloroetano (ug/l) 2 1 1 100 0 <0,10 30 1 1 0 1 100,0
Dureza total (mg/l CaCO3) 1 1 100 46 46 -
Ferro (ug/l Fe) 1 1 100 <20 <20 200 1 1 0 1 100,0
Fluoretos (mg/l F) 2 1 1 100 o <0,100 15 1 1 0 1 100,0
Magnésio (mg/l Mg) 1 1 100 26 26 -
Manganés (ug/l Mn) 1 1 100 <4 <4 50 1 1 0 1 100,0
Mercurio (ug/l Hg) 1 1 100 0 <0,200 10 1 1 0 1 100,0
Niquel (ug/l Ni) 1 1 100 5 5 20 1 1 0 1 100,0
Nitratos (mg/l NO3) 2 1 1 100 0 226 50 1 1 0 1 1000
Nitritos (mg/l NO2) 1 1 100 < 0,020 <0,020 0,50 1 1 0 1 100,0
Oxidabilidade (mg/l 02) 1 1 100 <05 <05 50 1 1 0 1 100,0
Selénio (ug/l Se) * 1 1 100 0 <2,00 10 1 1 0 1 100,0
Sédio (mg/l Na) 2 1 1 100 o 6 200 1 1 0 1 100,0
Sulfatos (mg/l S04) 1 1 100 0 11 250 1 1 0 1 100,0

(ugh)? 1 1 100 0 <0,10 -

Tricloroeteno (ug/l) 1 1 100 0 <10 -

e wa? 1 1 100 o <10 10 1 [ 1 [ 0 [ 1 | 1000
Tri-halometanos total (THM) (ug/) 1 1 100 38 38 100 1 | 1 | o | 1 | 1000
Cloroférmio (ug/l) 1 1 100 27 27 -

Dibromociorometano (ug/) 1 1 100 3 3 -
Bromodiciorometano (ugf) 1 1 100 8 8 -
Bromoférmio (ug/l) 1 1 100 <3 <3 -
m:mcamc"e‘“ aromaticos policiclicos (HAP) 1 1 100 < 0,005 (Maior LQ)| < 0,005 (Maior LQ) 010 1 1 0 1 100,0
Benzo(b)fuoranteno (gl 1 1 100 <0,005 <0,005 0,10 1 1 0 1 1000
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) 1 1 100 <0,004 <0,004 0,10 1 1 0 1 1000
Benzo(ghi)perileno (ugfl) 1 1 100 <0,002 <0,002 0,10 1 1 0 1 1000
Indeno(123)pireno (ug/l) 1 1 100 < 0,004 <0,004 0,10 1 1 0 1 100,0
Pesticidas - total (ug/) > 1 1 100 0 < maior dos LQ 0,50 1 1 0 1 1000
24D ] 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Bentazona (ug/)* 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
Clorpirfos (ug/) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
D (wan)? 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
Dimetenamida-P (ug/) 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
Dimetoato (ug/)® 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
Diurao (ugl) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
(g ? 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
MCPA (ug/) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
Metolacloro (ug/) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
Metribuzina (ugl) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 1000
Ometoato (ug/l) * 1 1 100 0 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Oxadiazao (ug/l) 0 o 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Terbutilazina (ugl) * 1 1 100 0 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Atrazina (ug/l) 1 1 100 0 <0,030 0,10 1 1 0 1 1000
D (ugh? 1 1 100 0 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Simazina (ugll) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 100,0
D (ugh? 1 1 100 0 <0,030 0,10 1 1 0 1 100,0
Linurao (ugf) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 100,0
Metalaxi-M (ugfl) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 100,0
Oxamil (ug/) * 1 1 100 0 <0030 0,10 1 1 0 1 100,0
Alfa Total (Bq/l) 2 1 1 100 0 <004 - 1 1 0 1 100,0
Beta Total (Bq/) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 00
Dose indicativa total (mSv) 1 1 100 0 <010 0,10 1 1 0 1 100,0
Radao (Bg/l) 0 o 0 0 0 500 0 0 0 0 00
Total 103 103 0 85 8 0 85 100,0
NOTA 1: Informagao complementar relativa a averiguacao das situagdes de incumprimento dos VP: Agua Segura
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: EPAL (percentagem de agua controlada e de boa qualidade) 1000
o " s0 rctdes s ttzadore (Enté sodous st Qualidade do Sorvico Boa )
O Diretor Delegado de Administragéo Data da publicagéo no website: 07/09/2023 Avalizcio
Leandro Miguel Gomes de Sousa Qualidade do senico mediana 94,50:98.5(
(por delegagdo de competéncias) Qualidade do servigo insatisfatoria 00,00;94,50(
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WM CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO NO CONCELHO DE LEIRIA agereditagdn
Leiria — | —_—
L0501
Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 306/2007 de 27 de agosto com as alteragdes introduzidas pelo Decreto-Lei n°152/2017 de 7 de dezembro, procedeu-se & verificagéo da qualidade da agua da rede 1SQAEC 17025
publica, através de analises peridicas na torneira do segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela (ERSAR). Ensaios
ZONA DE ABASTECIMENTO: SANTA CATARINA v 7 £ CONTROLO DE QUALIDAD
LUGARES: Lagoa, Arrabal, Soutocico, Chainga, Mourées, Barreiria, Casal da Estortiga, Cova Alta, Donairia, Fazarga, Gordaria, Loureira, Magueigia, Pedrome, Pinheiria, Quinta da Sardinha, Santa Catarina da
Serra, Sirois, Sobral, Uimeiro, Vale Faria, Vale Maior, Vale Tacao.
PERIODO: 0110112023 - 31/03/2023
—— Parametros com valor parametrico (valor méximo ou minimo
Resultados obtidos fixado para cada um dos parametros a controlar)
(RICED N.2 Andlises obrigatdrias % de Andlises elrpaantke N2 Andlises NeAndlises  %deandlisesem N2 de andlises % Andlises
— r— realizadas — e previstas realizadas falta conformes conformes
Controlo de Rotina 1 (CR1)
Bactérias Coliformes (Numero/100mi) 6 6 100 [ o 0 6 [ 6 [ 0 [ 6 [ 100,0
Escherichia coli (NGmero/100ml) 6 6 100 o [} 0 6 | 6 | 0 | 6 | 100,0
Cloro residual (mg/l CI2) 6 6 100 020 o7 -
Controlo de Rotina 2 (CR2)
Cheiro (Fator diluigao a 25°C) 3 3 100 <1 <1 3 3 3 0 3 100,0
c (uSiem a 20°C) 3 3 100 17 120 2500 3 3 0 3 100,0
Cor (mgfl PICo) 3 3 100 <5 <5 20 3 3 0 3 100,0
Enterococos (Numero/100ml) 3 3 100 0 0 0 3 3 0 3 100,0
Namero de colgnias a 36°C (Namerolm) 3 3 100 0 0 slalteragao
Namero de colgnias a 22°C (Namerolm) 3 3 100 0 0 slalteragao
pH (Unidades de pH) 3 3 100 7.9 (20°C) 7,9 (20°C) 65-95 3 3 0 3 100,0
Sabor (Fator diuigo a 25 °C) 3 3 100 <1 <1 3 3 3 0 3 1000
Turvagso (UNT) 3 3 100 <0,40 <040 4 3 3 0 3 1000
Controlo de Inspegao (CI)
Aluminio (ug/l Al) 3 3 100 20 28 200 3 3 0 3 100,0
Antiménio (ug/l Sb) 0 [} [} [} 0 50 0 0 0 0 00
Arsénio (ug/l As) 0 [} [} [} 0 10 0 0 0 0 00
Azoto amoniacal (mg/l NH4) 0 0 0 0 o 10 0 0 ] ] 0,0
Benzeno (ug/l) 0 0 0 0 o 1,0 0 0 ] 0 0,0
Benzo(a)pireno (ug/l) 0 0 0 0 0 0,010 0 0 0 0 0,0
Boro (mg/l B) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0,0
Bromatos (ug/l BrO3) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0,0
Cadmio (ug/l Cd) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0,0
Céilcio (mg/l Ca) 0 0 0 0 0 -
Carbono Organico Total (TOC) (mglL C) 0 0 0 0 0 slalteragdo anormal 0 0 0 0 0,0
Chumbo (ug/l Pb) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0,0
Cianetos (ug/l CN) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0,0
Cloretos (mg/l Cl) 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0,0
Clostridium perfringens (Ntmero/100ml) 3 3 100 0 0 0 3 3 0 3 100,0
Cobre (mg/l Cu) 0 0 0 0 0 2,0 0 0 0 0 0,0
Crémio (ug/l Cr) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0,0
1,2-Dicloroetano (ug/l) 0 0 0 0 0 3,0 0 0 ] ] 0,0
Dureza total (mg/l CaC03) 0 0 0 0 0 -
Ferro (ug/l Fe) 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 00
Fluoretos (mg/l F) 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0 00
Magnésio (mg/l Mg) 0 0 0 0 0 -
Manganés (ug/l Mn) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 00
Mercirio (wg/l Hg) 0 0 0 0 0 1,00 0 0 0 0 00
Niquel (ug/l Ni) 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 00
Nitratos (mg/l NO3) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0,0
Nitritos (mg/l NO2) 0 0 0 0 0 0,50 0 0 ] o 0,0
Oxidabiiidade (mg/l 02) 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 00
Selénio (ug/l Se) 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 00
Sodio (mg/l Na) 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 00
Sulfatos (mg/l $04) 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 00
Tetracloroeteno (ug/) 0 0 0 0 0 -
Tricloroeteno (ug/) 0 0 0 0 0 -
Tetracloroeteno e Triclorosteno (ug/l) 0 0 0 0 0 10 0 [ 0 | 0 [ 0 [ 00
Tri-halometanos total (THM) (ug/l) 0 0 0 0 0 100 0 [ 0 | 0 | 0 | 00
Cloroformio (ugfl) o 0 0 0 0 -
Dibromoclorometano (ug/l) 0 0 0 0 0 -
Bromodiclorometano (ug/l) 0 0 0 0 0 -
Bromoformio (ug/l) 0 L) L) L) L) -
:—:::/r‘a‘camonetos ‘aromaticos policiclicos (HAP) o o o o o 010 o o o o 00
Benzo(b)fluoranteno (ugfl) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Benzo(k)fluoranteno (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Benzo(ghi)perileno (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Indeno(123)pireno (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Pesticidas - total (ug/l) 0 0 0 0 0 0,50 0 0 0 0 00
24D 0 o o o 0 0,10 0 0 0 0 0.0
Bentazona (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Clorpirifos (ugl) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Desetilterbutilazina (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Dimetoato (ugfl) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Diurzo (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Imidaclopride (g/t) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
MCPA (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Metolacloro (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Ometoato (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Oxadiazéo (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Terbutilazina (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Dimetenamida-P (ugf) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Metribuzina (ug/l) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Alfa Total (Bq/l) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 00
Beta Total (Bq/l) 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 00
Dose indicativa total (mSv) 0 0 0 0 0 0,10 0 0 0 0 00
Rado (Bqll) 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 00
Total 51 51 o 39 39 0 39 100,0
[noTat: relativa it de dos VP: ‘Agua Segura
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta: (percentagem de 4gua controlada e de boa qualidade) e
a rd 0 Guia d 40 d: senvigos de aguas id tad tilizad (Entidade de Agua e Residuos) Qualidade do Servigo Boa o
O Diretor Delegado de Administragao Data da publicagéo no website: 06/06/2023 Avliaczo
Qualidade do servico boa 198,50:100,00]
Qualidade do sevico mediana 1945098 51
Leandro Miguel Gomes de Sousa Qualidade do servico insatisfatoria 00.00:94.501

(por delegagao de competéncias)
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